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Аннотация: Рассматривается вариант подземной АЭС (ПАТЭС) на базе корабельного ядерного 
энергетического реактора КН-3. Дана схема конструкции ЯЭУ и схема расположения основных систем 
оборудования ПАТЭС. Рассмотрены экологические и экономические особенности функционирования 
ПАТЭС. 
Abstract: A variant of an underground nuclear power plant (ANPP) based on the ship nuclear power reactor 
KN-3 is Considered. A diagram of the construction of nuclear power units and the layout of the main systems of 
equipment NPP. Ecological and economic features of functioning of ANNP are considered. 
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Идея подземного размещения ядерных реакторов 
не нова. Подземные атомные станции с самого 
начального периода развития атомной энергетики 
не стали редкостью. Примером тому явились 
подземные атомные станции в Норвегии, 
Швеции, Швейцарии, Франции, США [1]. В 
Советском Союзе подземные блоки 
промышленных реакторов были сооружены в 
Красноярске. В подавляющем числе АЭС 
возводились в наземной компоновке. 
Безоблачный период стремительного роста числа 
таких АЭС резко оборвался после случившейся 
аварии на АЭС ТМI в США и, особенно, после 
катастрофы на ЧАЭС в СССР. 
 
В УралЭНИН УрФУ ведутся работы по 
подготовке персонала и разработке пилотных 
проектов различных типов АЭС, в т. ч. в 
подземном исполнении [2]. 
 
На территории России и многих стран мира 
существует большое количество территорий, не 
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имеющих связи с централизованными 
электрическими сетями. Энергообеспечение 
таких районов является одной из сложных задач. 
В настоящее время энергоснабжение удаленных 
объектов осуществляется в основном за счет 
бензиновых и дизельных генераторов, 
применение которых приводит к большим 
затратам топлива и негативному воздействию на 
окружающую среду. Одним из вариантов 
решения вышеописанных проблем является 
использование модульных сверхмалой мощности 
(50-100 МВт) корабельных ядерных 
энергетических установок [3-6]. 
 
Расчеты российских ученых показывают: сроки 
строительства подземной станции мощностью в 
900 МВт в три раза короче, чем аналогичной по 
мощности АЭС, но еще и строительные работы 
требуют значительно меньших 
капиталовложений [3,6,7]. Это связано с 
особенностями технологического решения их 
эксплуатации. ПАТЭС представляет собой 
несколько энергетически связанных между собой 
реакторов-модулей, которые производятся 
целиком на заводе. Такие заводы есть в России, 
например, в Санкт-Петербурге, раньше они 
специализировались на выпуске реакторов для 
атомных подводных лодок. Некоторые изменения 
в реакторе, которые необходимы для 
эксплуатации в мирных целях, производятся 
достаточно легко [5]. 
 
 
Рис. 1. Конструкция ЯЭУ КН-3: 
1 – реактор; 2 – Реакторный модуль; 3 –
электропривод ГЦН; 4 – фильтр 1-го контура; 5 – 
холодильник фильтра; 
6 – активная зона; 7 – компенсатор давления; 8 – 
приводы СУЗ 
 
Реакторы-модули доставляются на место 
эксплуатации и опускаются под землю на 
глубину около 70 метров. Для эксплуатации 
ПАТЭС необходима площадь менее 25 га, что 
позволяет устанавливать их практически где 
угодно [6,8,9]. Благодаря такому 
конструкторскому решению капитальные 
вложения в строительство составляют менее $230 
млн. Это сразу сказывается на себестоимости 
электроэнергии - 1,2 цента/кВт.ч. (для сравнения, 
себестоимость на современных АЭС около 2,4, а 
ТЭС - 3,15 цента/кВт.ч.) [10]. 
 
Таблица 1. 
Технико-экономические характеристики ПАТЭС 
на основе реактора КН-3 
№ Характеристика       Показатель 
1. Тип: Водо-водяной, КН-3     3 
2. Электрическая мощность, МВт   75 х 3 
3. Тепловая мощность, МВт     235 х 3 
4. Продолжит. работы за год, час   8760  
5. КИУМ, %         80 
6. Отпуск эл.энергии за год, млн кВт.ч  1308  
7. Отпуск тепловой энергии, тыс Гкал  890 
8. Кап.вложения в стр-во, млн долл.  900 
9. в т.ч. СМР, млн долл.      302,33 
10. в т.ч. оборудование, млн долл.   307,49 
12. Удельные кап.вложения, долл./кВт  2030 
13. Срок окупаемости, лет      14 
14. Численность персонала, чел.    120 
 
Кроме того, для ПАТЭС сразу предусмотрена 
«перспектива» закрытия после отработки ресурса. 
Современные атомные станции дадут головную 
боль только лет через 10-15, когда исчерпается 
срок продления. А между тем затраты на 
закрытие АЭС составляют от 30 до 100% их 
стоимости: то есть $400-1200 млн. 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТ ПАТЭС 
 
Отмечая актуальность Киотского протокола, 
заметим, что только энергия атомной станции 
способна реально решить экологические 
проблемы, связанные с предотвращением 
эмиссии в атмосферу парниковых газов 
углеродной энергетики. Так, атомная станция 
электрической мощностью в 3*75 МВт и 
тепловой производительностью 3*50 Гкал/час 
предотвратит сброс в атмосферу более 5 000 000 
тонн углекислого газа в год, который образуют 
угольные топки котлов аналогичной мощности. 




Рис. 2. Схема подземной АЭС 
1 – реакторное отделение; 2 – реактор; 3 – амортизатор; 4 – парогенератор; 
5 – парогенераторное отделение; 6 – насос второго контура; 7 – защитная бетонная плита; 
8 – разгрузочно-загрузочная машина; 9 – деаэраторная этажерка; 10 – деаэратор; 11 – машзал; 12 – 
турбогенератор 
 
Стандартная загрузка реактора ВВЭР-1000 около 
70 тонн топлива. ПАТЭС же необходимо менее 
4,5 тонны. За счет такого сокращения 
потребления ядерного топлива, а также более 
современных систем переработки, в среднем 
количество отходов «жизнедеятельности» 
станции в 15-20 раз меньше, чем на аналогичном 
по мощности энергоблоке. Кроме того, 
подземные реакторы не нарабатывают 
оружейный плутоний, что упрощает утилизацию 
отработанного топлива и не отягощает страну 
внешнеполитическими проблемами. 
 
Когда рассчитывалось воздействие на ПАТЭС 
32-х стандартных экстремальных факторов, 
оказалось, что 19 из них (58%) не оказывают 
никакого влияния на режим ее работы. Среди них 
ураганы, смерчи, землетрясения, взрывы вне 
пределов станции. Станции не страшно даже 
прямое попадание атомной бомбы мощностью до 
50 килотонн [9]. 
 
Модульные реакторы ПАТЭС могут быть 
заполнены воздухом с пониженным содержанием 
кислорода, что препятствует возникновению 
пожаров. К тому же отрицательный коэффициент 
реактивности реакторов обеспечивает 
самогашение цепной реакции при нарушениях 
ядерных процессов в активной зоне. Эти 
предосторожности не позволяют произойти 
аварии чернобыльского типа, при которой 
расплавились тепловыделяющие сборки, и взрыв 
разнес радиоактивные элементы по территории 
Украины и близлежащих государств. 
 
Все эти меры, а также небольшие площади, 
необходимые для эксплуатации ПАТЭС, 
позволяют строить их в непосредственной 
близости от крупных городов-потребителей. 
Зачем? Дело в том, что кроме электроэнергии, 
обычные АЭС производят колоссальное 
количество тепловой энергии. Строительство 
ПАТЭС возле городов позволяет и использовать 
тепловую энергию станции и сохранять 
атмосферу городов от выбросов ТЭЦ. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПАТЭС НА БАЗЕ 
КОРАБЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
 
В настоящее время во всем мире АЭС 
используют в качестве базовых мощностей 
(изменяющиеся в течение суток и в зависимости 
от времени года, потребности в электроэнергии 
обеспечиваются другими видами 
электростанций). Специфика работы атомных 
электростанций заключается в том, что их цикл 
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производства практически непрерывен и не 
позволяет регулировать количество 
электроэнергии, выдаваемой в энергосистему 
страны. ПАТЭС лишены этого недостатка в силу 
специфики своей «предыдущей жизни». 
Подводной атомной лодке и авианосцу 
необходимы были резкие изменения мощности 
для выполнения своей боевой задачи. 
Конструкция корабельных реакторов позволяет за 
секунду уменьшить или увеличить подачу 
электроэнергии на 1%. «Неповоротливость» 
современных АЭС не позволяет оперативно 
реагировать на изменение потребляемой энергии 
в часы пик [11,12]. 
 
Остановы станций с реакторами типа ВВЭР 
объясняются перезагрузкой топливом, а также 
проведением регламентных работ для проверки 
надежности энергоблоков. На ПАТЭС же, 
смонтированной из нескольких реакторов-
модулей, необходимость полной остановки 
отпадает: один модуль всегда находится в 
резерве. Перезагрузка реакторов производится по 
очереди, так что всегда может поддерживаться 
нужная мощность. Это позволяет подземной 
станции, например, мощностью 900 МВт, 
производить за год до 6 млрд кВт.ч. 
электроэнергии (для сравнения, на ВВЭР-1000 
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